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RAPPORTO DI PROVA N. 316047/8418/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/05/2014
Committente: SMOES S.r.l. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI (RN) - Italia
Data della richiesta della prova: 03/04/2014

Numero e data della commessa: 62765, 03/04/2014

Data dell’esecuzione della prova: 15/04/2014

Oggetto della prova: Determinazione in situ delle caratteristiche di sicurezza in uso di portone in-

dustriale, con riferimento alla norma armonizzata UNI EN 13241-1:2011
Luogo della prova: SMOES S.r.l. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI (RN) - Ttalia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Denominazione del campione®.

Il campione sottoposto a prova ¢ denominato “CANCELLO AVANTGATES SERIE INDUSTRIALE Ln 10
mt. H 2.5 mt. - matr. AV14120S0167".

Descrizione del campione®.

Il campione sottoposto a prova € costituito da un cancello ad alzata verticale avente le seguenti caratteristiche

fisiche:

— larghezza totale = 10000 mm;

— altezza totale = 2370 mm;

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. MB i
oUp Il presente rapporto di prova ¢ composto da n. 17 fogli e n. I allegato. Foglio

Revis. PB n. l1dil?7

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.
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larghezza dell’ apertura strutturale = 8360 mm;

605 kg.

peso nominale

Il campione, fra I’altro, & dotato di:
— centralina “START-S12” della ditta EB TECHNOLOGY;

motore asincrono trifase 4 poli “MS/TA” della ditta SHANGHAI TOP MOTOR CO. LTD;
n. 5 fotocellule serie “DIR” modello “DIR10” della ditta CAME;

costa sensibile “SICURSTOP CONTROL” della ditta CCE S.r.1..

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Committente

e di seguito riportati.

ASSONOMETRIA
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DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE
CON PARTICOLARI DEL MOVIMENTO DI APERTURA
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Conclusioni.

In base alle prove e verifiche eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nel prospetto
ZA1 dell’appendice ZA della norma UNI EN 13241-1:2011, il campione in esame, costituito da un cancello ad
alzata verticale, denominato “CANCELLO AVANTGATES SERIE INDUSTRIALE Ln 10 mt. H 2.5 mt. -
matr. AV14I120S0167” e presentato dalla ditta SMOES S.r.1. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI (RN) - Italia,

ottiene i risultati riportati nella tabella seguente, espressi secondo le richieste del prospetto ZA1 stesso.

Caratteristiche essenziali Requisito Risultato
T . paragrafo 4.2.9 della norma :
Rilascio di sostanze pericolose UNIEN 13241-1:2011 Non presenti
Sicurezza dell’ apertura paragrafo 4.2.8 della norma Passa
(per porte a movimento verticale) UNI EN 13241-1:2011
Forza di manovra paragrafo 4.3.3 della norma Passa
(per porte motorizzate) UNI EN 13241-1:2011

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova &

stata effettuata.

11 presente rapporto di prova, da solo, non puo essere considerato un certificato di conformita.

Il Direttore Tecnico
della sezione CPD
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Il Responsabile Il Responsabile del L’ Amministratore Delegato
Tecnico di Prova Laboratorio di Edilizia (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)
(Dott. Ing. Paolo Bertini)
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